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ZIapnrEr: : Obec Vigl'aiska Huta Kalinka,962 26 Vigl'asska Huta-Kalinka

ICO Ziadatel'a : 00320391

Miesto a ias odberu : Obec Vigl'a5sk6 Huta - Kalinka - MS, kuchyia, umyvaci drez, studenf kohritik, 20.11.2018,

10:20- 10:35

Zdroj vody: obecnj vodovod
vzorla i pitna voda, bodov6 vzorka, odber vykonal pracovnik SL: Turoiov6 podl'a SM-57-03 zapritomnosti Ziadatel'a

rozsah vy5etrenia podl'a poZiadavky hiadatel'a,protokol o odbere vzorkyje prilohou tohto protokolu

D6tum prevzalia skri5obnej vzorky do laborat6ria : 20'11.2018

D6tum rykonania skri5ok a rystavenia protokolu: 20.1\.2018 ' 5.12.2018

N6lez plati len pre doru6eni vzorku.

k6
Hodnoteny ukazovatel' Met6da Tvp

skfSkv
Jednotka llodnota Limit

Koliformne bakt6rie STN EN ISO 9308-1:2015 A KTJ/100m1 0 max,0

E,scherichia coli STN EN ISO 9308-l:2015 A KTJ/l00ml 0 max.0

Enterokokv STN EN ISO 7899-2 A KTJ/l00ml 0 max.0

Clostridium oerfrinsens SPP MB-MV-03 A KTJ/l00ml 0 max.0

Kultivovatel'nd
mikroorsanizmy ori 22 " C

STN EN ISO 6222 A KTJ/ml 26 max.200

Kultivovatel'n6
mikroorsanizmv nri 36 oC

STN EN TSO 6222 A KTJ/ml 7 max.50

Zive ore.anizmv STN 75 77 A iedince/ml 0 max.0

Mrtve orsanizmy STN 75 77 A iedince/ml l8 max.30

Zelezit| a mans6novd bakt6rie srN 75 77 A ozo v o/o 0 max. l0
Ahioseqt6n STN 75 77 A nzn v o/n 5 max. 10

Mikromvcetv sTN 75 771 I A iedinceiml 0 max.0

Vl6knitd bakt6rie STN 75 77 A iedince/ml 0 max.0

net
Hod noten j' ukazovatel' Met6da Tvp

skriKkv
Jednotka Hodnota Limit

Dusidnanv STN ISO 7890-3 A ms/l max.50

Dusitanv STN EN 26777 A ms/l <0.0400 max.0-5

pH pri 25 "C STN EN ISO 10523 A 5,9 6,5 - 9,5

nfele: n kei ri
Hodnotenj' ukazovatel' Met6da Tvp

skri(kv
Jednotka llodnota Limit

Bromidnany cz soP D06 02 098 SA usll <3.0 max. 10

Chloritnnv cz soP D06 02 098 SA ms/l <0.0050 max.0-2

Chlorednany cz soP D06 02 098 SA mg/l <0,0080 max.0,2
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Ltstc. z/z

u nit'v vod
llodnotenf ukazovatel' Met6da Tvp

skriXkv
Jednotka Hodnota Limit

Mansan ;PP INO.MV-09 AAS F A us/l 17.00 max.50.(

Zelezo Spp rNo-trv-o9 AAS F A ms/l 0.037 max.0.2

El ektrolvtick6 vodivost' STN EN 27888 A mSim I t-+ max. 125

Absorbancia sTN 75 7360 A 0.012 max. 0.0

A'm6nne i6nv STN ISO 7I50-I A ms/l <0.050 max. 0.5

CHSK MN STN EN ISO 8467 A ms/l 0.386 max. 3.0

Chut' PP IN.)-MV-?S N rriiatel'nd nre snotrebitel'a

Pach PP INO-MV-25 A bez. z.6oachu

Zhkal STNEN ISO7027^1 A FNU 0.84 max.

Farba STN EN ISO 7887 N rngl <2,0 max.20

k
Ilodnotenj ukazovatel' Met6da Tvp

skri(kv
Jednotka Hodnota Limit

Teolota SPP INO-MV-24 A oc 10.4 8-12
Vol'nV chl6r SPP INO-MV-24 A ms/l 0_03 max. 0.3

PouZitd skratky : AAS - at6mov6 absorpdn6 spektroskopia, STN - Slovenskd technick6 norma,

Spp, SOp - Standardny pracovnj postup. KTJ - kol6niu tvoriace jednotky, SM - smetnica

SL - sk0Sobnd laborat6rium, FNU-formazin nefelometrick6 jednotka, SA- subdoddvka akreditovan6

Odchflky od skri5obnlich met6d: nie s[
Tento protokol mdZe byt' reprodukovany inak ako celj len s pisomnym srihlasom ski.r5obndho laborat6ria.

Vfsledky skirSok sa tjkajri iba predmetu skrlSky a nenahrhdzaji rozhodnutia orgdnov 5t6tn6ho odborndho dozoru,

Laborat6rium je akreditovand SNAS, ktorj je signat6rom ILAC MRA v oblasti akredit6cie laborat6rii.

Vzorkovanie je akreditovan6 dinnost'.

Upozornenie na srilad / nesrllad:
Vy5etrovan6 vzorkav hodnotenych ukazovatel'och nie je v srilade s medznimi hodnotami uvedenlimi

vo Vyhli5ke MZ SR (,.247 z 9. okt6bra 2017 v zneni neskorsich predpisov v ukazovateli: pH pri 25 'C.

//
t/c

Schv6lil : lng. Iiubo5 Fraio
riaditel' skriSobn6ho laborat6ria


