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ZIADATEL : Obec Vigl'a5sk6 Huta Kalinka,96226 Vigl'a3sk6 Huta-Kalinka
IeO ziadatel'a : 00320391

Miesto a ias odberu : Obec Vigl'a5sk6 Huta Kalinka - matersk6 5k6lka, umyvaci drez, studeny vodovodn;f kohritik,
26.7 .2017, I 3 :00- I 3 : I 5

Zdroj vody: obecny vodovod
Vzorka : pitn6 voda, bodov6 vzorka, odber vykonal pracovnik SL: Telek, podl'a SM-57-03, za pritomnosti Liadatel'a

rozsah vy5etrenia podl'a poZiadavky Liadatefa, protokol o odbere vzorkyje prilohou tohto protokolu

D6tum prevzatia skir5obnej vzorky do laborat6ria : 26.7.2017
D6tum rykonania skriSok a vystavenia protokolu: 26.7.2017 - 16.8.2017

N6lez plati len pre dorudenri vzorku.

Hodnotenf ukazovatel' Met6da Tvp
s lrri {lr

Jednotka Ilodnota Limit

Koliformnd bakt6rie STN EN ISO 9308-1:2015 A KT.I/ 00ml 0 max.0
Escherichia coli qTN EN ISO 9.108-l:201 A KTJ/ 00ml 0 max.0
Enterokokv srN rso 7899-2 A KTJ/ 00ml 0 max.0
Cloqtridirrm nerfrinoens STN EN 26461-2 A KTJ 00ml 0 max.0
Kultivovatel'nd
mikroorsanizmv ori 22 "C

STN EN TSO 6222 A KTJ/ml 9 0-200

Kultivovatel'nd
m ikrnnrqnn izmw nri ? 7 oC

STN EN ISO 6222 A KTJ/ml 4 0-50

Bezfarebn6 bidikovce STN 75 77 A edince/m I 0 max.0
Zivd ors.anrzmv STN 75 77 A edince/mI 0 max.0
Mftve orsanizmv STN 75 77 A edince/ml t4 0-30
Zelezit! a mans6nov6 baktdrie STN 75 77 I A ozo v %o 0 0-10
Abiosest6n STN 75 77 2 A nzo v %o J o- ln
IVf ikrnmvc6fv STN 75 77 A edince/ml 0 max.0
Vl6knit6 bakt6rie STN 75 77 A iedincc/ml 0 max.0
Ind mikroorsanizmv : nezistend

Ukazo
Hodnotenf ukazovatel' Met6da Tvp

skriElrr
Jednotka llodnota Limit

Anfim6n SPP TNO-MA-02 AAS ETA A msll <0.003 max.0.00
Chr6m Spp rNo-vv-Og AAS ETA A ms/l <0.0042 max.0-05

Kadmium IPP INO-MV-Og AAS ETA A mpr'l <0.00046 max.0.00i
Med' ;PP TNO-MV-09 AAS ETA A msll 0.0132 max.2.0
Nikel ;PP INO-MV-09 AAS ETA A msll <0.0037 max. 0-02

Ortut' Spp rNo-l,rv-ro AAS AMA A me/l <0.0001 max.0.001

Striebro Spp rNo-rvtv-Og AAS ETA A ms./1 <0-00107 max.0.05

Olovo PP TNO-MV-O9 AAS ETA A ms/l <0.002 max.0.01

Sel6n PP INO-MV-09 AAS HG N mp/l <0.0010 max.0-0,l

Arzen SPP TNO-MV-09 AAS HG A mgil <0,0010 max.0,01
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Hodnotenf ukazovatel' Met6da Tvp
slli(L

Jednotka Hodnota Limit

Bor CSN ISO 9390 N ms/l <0.080 max. 1.0
Rromidnanv PP INO-MV.33ITP N ms.ll <0.005 max. 0.01
Kvanidv celkov6 STN ISO 6703-1 N mg.ll <0.003 max. 0.05
Dusidnany STN EN ISO IO3O4 A msfl max. 50
Dusitanv STNENISO IO3O4 A ms/l <0.040 max.0.5
Fluoridy STN EN ISO 10304 A mg/l <0,1 00 max. 1,5

Ukazov
[Iodnoten{' ukazovatel' Met6da Tvp

skri(kv
Jednotka llodnota Limit

benzo(b)fluorant6n SPP ORG-MV-O HPT,C A us/l <0.0005
benzo(k)fluorantdn SPP ORG-MV-O HPT,C A ue/l <0.0005
benzo(a)ovrdn SPP ORG-MV-O HPLC A uey'l <0.0005 ' mar. 0.0
benzo(e.h.i)oervl6n PP ORG-MV-O HPLC A us/l <0.0005
Indeno(1.2.3.-c.d)ovr6n PP ORG-MV-O FIPLC A us/l <0.000-5
Suma PAU vjpodet A ugt <0.0005 max.0.i

ne
llodnoten j ukazovatel' Met6da Typ

skri(kw
Jednotka llodnota Limit

Chloritany STN ISO 9297 N mgl <0,063 max.0,2

Ukazovatele: ktor6 m0Zu nenriaznivo u vod
Hodnotenj ukazovatel' Met6da Typ

skriSkv
Jednotka Hodnota Limit

Mans6n SPP INO-MV-Og AAS F A ms./l <0,016 max.0.0:
Zelezo SPP INO-MV-09 AAS F A ms/l ).033 max. 0.2
Zinok JPP INO-MV-O9 AAS F A ms/l .IZ) max.3.0
Sodik PP INO-MV-O9 AAS F A ms/l r.65 max. 200
Hlinik PP INO-MV.Og AAS ETA A me./l ).095 max.0-2
Elektrolytick6 vodivost STN EN 27888 A mS/m 12.0 max. 125
Absorbancia sTN 75 7360 A 1.017 max.0.0t
Am6nne i6nv STN ISO 7150-I A msJl <0.050 max. 0.-5
CHSK Mn STN EN ISO 8467 A mp/l ).191 max. 3.0
Chut' STN EN 1622 N rri i atel'n6 nre snotrehitel'a
Pach STN EN I622 N rcz ziloachu
RL ori 105 "C sTN 75 7373 A ms./l 126.0 max. 100
Z6kal STNEN ISO7027.1 A FNIJ .2 max. 5
Farba STN EN ISO 7887 N ms/l max.20
Sulf6n APHA 4500-52-/EP A 37 6-2 N me/l ),009 max.0.0
NasVtenie vodv kvslikom STN EN ISO 5814 A o/o nasit. tJl.) min.50
Chloridv STN EN ISO 10304 \ mp/l <2.5 max.250
Sirany STN EN ISO 10304 A mg/l )14 max. 250

vode
Hodnotenf ukazovatel' Met6da Tvp

skriKkv
Jednotka Hodnota Limit

Hordik SPP INO-MV-Og AAS F A ms./l 3. l0 l0-30
V6pnik SPP INO-MV-Og AAS F A mgl 15,9 min.30
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ritomn
Hodnotenf ukazovatel' Met6da Tvp

skri(kv
Jednotka Hodnota Limit

Suma Ca a Mg STN ISO 6059 A mmol/l 0,60 1,1 - 5,0

k6 ntc
Hodnotenj gkazovatel' Met6da Typ

slrri {lr
Jednotka Vfsledky anali,z Limit

Halogenovan6 a nehalogenovane
prchavd organickd zhideniny, BTEX
orsanochlorov6 oesticidv

cz-soP-D06-03- 155

cz-soP-DO6-03-155
cz-soP-D06-03- 169

ZA
ZA
7.4

ugl
ug/l
r r o/'l

Priloha Protokol o
skriSke PR1741785

llodnotenj' ukazovatel' Met6da Typ
skriKkv

Jednotka Hodnota Limit

fenl nta SPP INO.MV-24 A oc 9.3 8-12
oH SPP INO-MV.24 A <6.5 65-95
Vol'n{ chl6r SPP INO.MV-24 A me/l 0.18 max.0.3

Celkov.i'chl6r SPP INO-MV-24 A ms/l 0.29

pouZit€ skratkl : AAS - at6mov6 absorpdn6 spektroskopia, STN - Slovensk6 technick6 norma,

HPLC - vysokotdinn6 kvapalinov6 chromatografi4 e SN - eeska 5t6tna norma

ITP- izotachofordza, FNU - formazin nefelometrick6 jednotka

SPP - Standardn! pracovny postup, KTJ - kol6niu tvoriacejednotky, SM'smernica

ZA - sprostredkovana sktika akreditovan6, SL - skri5obn6 laborat6rium

Odchjlky od skriSobnich met6d: nie sf
Tento protokol m6Ze byt' reprodukovan! inak ako cel;f len s pisomnim sirhlasom skriSobn6ho laborat6ria.

Vjsledky skf5ok sa ffkajri iba predmetu skri5ky a nenahr6dzajir rozhodnutia org6nov St6tndho odborndho dozoru.

Laborar6rium je akreditovand SNAS, ktorj je signat6rom ILAC MRA v oblasti akredit6cie laborat6rii.

Vzorkovanie je akreditovan6 dinnost''

Upozornenie na srilad / nesflad:
Vyietrovan6 vzorka v hodnotenjch ukazovatel'och nie je v srilade s odporridanymi hodnotami uveden;fmi v NV SR

a.35412006Z.z.zl0.mdja200d,vNV SR (.49612010Z.z.z8.decembra 2010 avNV SR (,.812016Z'2.29. decembra

2015 v ukazovatel'och: Hordik, V6pnik a Suma Ca a Mg.

Vy5etrovan6 vzorka v hodnotenfch ukazovatel'och nie je v srilade s medznfmi hodnotami uvedenlfmi v NV SR

d.354l}006Z.z.zl0.mtla2006,vNV SR d.4g6120102.2.28. decembra 2010 avNV SR (,.812016Z,.2.29' decembra

2015 v ukazovateli: pH.
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Protokol o sk(tike
Z6kazka

Z{kaznik
Kontakt

Adresa

E-mail

Telef6n

Fax

Projekl

eislo objednavky

e islo preberacieho

protokolu

Miesto odberu

Vzorkoval

: PR1741785

: ALS SK, s.r.o.
: lng. Andrea Klimov6

: Kirejevsk6 1678

979 01 Rimavsk6 Sobota Slovensko
: marketing.rs@alsglobal.com

: ---

: 
_Laborat6rny 

rozbor pitnej vody

: ---

: ----
: klient

Datum vystavenia

Laborat6rium

Kontakt

Adresa

E-mail

Telef6n

Fax

Str6nka

D6tum prijatia

vzorky
eislo ponuky

Detum sk05ky

Uroverl riadenia

kvality

. 4.8.2017

: ALS Czech Republic, s.r.o.

: Zdkaznicky servis

: Na Harfd 336/9 Praha 9 - VysodanY

190 00 eesk6 republika
: customer.support@alsglobal.com

: +420 226 226 228
: +420 284 081 635

: 123
:31 ,7.2017

: PR2015MlKRO-SK0005
(sK-1 80-1 s-061 2)

: 31.7.2017 - 3.8.2017

: Standardng QC podl'a ALS eR internych

postupov

Pozndmky

Bez pisomn6ho s0hlasu laborat6ria sa protokol nesmie reprodukovaf inak ako cel!.

Laborat6rium prehlasuje, Ze rnisledky sk0Sok sa tfkajri len vzoriek, ktor6 s0 uvedene na tomto protokole.

V pripade, 2evzorka obsahuje sediment, je pred stanovenim prcharnj'ch organickych letok dekantovan6.

Za sprdvnost zodpovedd zkusebni laborator akreditovani CAI

podfa esN EN lso/lEc 17025:2005

Meno oprdvnenei osobv

Zden6kJir6k 
/,I ffi#a

Poz[cia

Environmental Business Unit

Manager

1*lllwNIi||iiiiI1*1l1ttt1li$t*m,{!*tt{lwgNm

Riqhi Soliltion$ . Rig;ht F)ar1nr*t www.alsg lobal.eu



Datum vystavenia : 4.8.2017

Stranka :223
Zekazka : PR1741785

Zekaznik : ALS SK, s.r.o.

r
\a,.

Vysledky skrtSok

Matrica: pfTNA VODA Nezov vzorkY

ldentifikdcia vzorky

Detum odberu/6as odberu

Vzorka C.

831712017 -pitna
voda

PR1741785-001

27.7.2017 00:00

Parameter Met6da LOQ Jednotka Visledok NM Vysledok NM Visledok NM

ffi;, 1""""''
benz6n W-VOCGMSO2 o.20 pg/l <0.20

tolu6n W-VOCGMSo2 1.0 ps/l <1.0

orto-xyl6n W-VOCGMSo2 0.10 pg/l <0.10

meta- & para-xyl6n W-VOCGMSo2 0.20 pgn <0.20

suma xyl6nov W-VOCGMSO2 0.30 pg/l <0.30

- tii::,=:1:::::l:1.,.i.l

vinylchlorid W-VOCGMSO2 0.40 pg/l <0.40

chl6roform W-VOCGMSo2 0.30 pg/l 2.22 r 40.0olo

1.2-dichl6retan W-VOCGMSo2 0.750 pg/l <0.750

trichl6ret6n W-VOCGMSo2 0.10 ps/l <0.10

br6mdichl6rmetin W-VOCGMSO2 0.10 pg/l 1.39 ! 4o.oo/o

tetrachl6ret6n W-VOCGMSo2 0.20 pg/l <0.20

dibr6mchl6rmetin W-VOCGMSo2 0,1 0 psr 0.95 t 4o.o%

br6moform W-VOCGMSo2 0.20 pg/l <0.20

chl6rbenz5n W-VOCGMSO2 0.10 ps/l <0.10

tetrachl6rmetan W-VOCGMSo2 0_ 10 psfl <0.1 0

suma kichl6ret6nov a W-VOCGMSO2

tetrachl6ret6nov

0.30 pg/l <0.30

suma 4 trihalometenov W-VOCGMSO2 0.70 ug/l 4.56

1.2-dichl6rbenz6n W-VOCGMSo2 0.10 pg/l <0.1 0

1,3-dichl6rbenz5n W-VOCGMSo2 0.1 0 l.rg/r <0.10

1,4-dichl6rbenz6n W-VOCGMSo2 0.1 0 ps/l <0.1 0

suma 3 dichl6rbenz6nov W-VOCGMSo2 0.30 ug/l <0.30

styr6n W-VOCGMS02 0.20 pg/l <0.20

#:-=:==1,
hexachl6retan W-OCPECDo1 0.010 pg/l <0.010

hexachl6rbutadi6n W-OCPECDo1 0.010 ugil <0.010

1,2,3,5- a 1,2,4,5-tetrachl6rbenz6n W-OCPECD01 0.020 us/l <0.020

1,2,3,4-tetrachl6rbenz6n W-OCPECDo1 0.010 pg/t <0.010

pentachl6rbenz6n W-OCPECDo1 0.010 pg/l <0.010

trifluralin W-OCPECDO1 0.0'10 ug/l <0.010

HCH alfa W-OCPECDO1 0.010 Irg/r <0.010

hexachl6rbenz6n (HcB) W-OCPECDo1 0.0050 pg/l <0.0050

HCH beta W-OCPECD0I 0.010 pg/l <0.010

HCH gama W-OCPECDo1 0.010 us/l <0.010

HCH delta W-OCPECDo1 0.010 pg/r <0.01 0

HCH epsilon W-OCPECDo1 0.010 pg/l <0.010

alachl6r W-OCPECDo'1 0.010 ps/l <0.010

heptachl6r W-OCPECDo1 0.0'10 pg/l <0.010

aldrin W-OCPECDo1 0.0050 ug/l <0.0050

telodrin W-OCPECDo1 0.010 ps/l <0.010

izodrin W-OCPECDo1 0.010 us/l <0.0'10

heptachl6repoxid-cis W-OCPECDo1 0.010 ug/l <0.010

heptachl6repoxid-trans W-OCPEC D0 0.010 9g/l <0.01 0

2.4.DDE W-OCPECDO 0.010 pg/l <0.010

alfa-endosulfan W-OCPECDo 0.010 pg/l <0.010

4,4-DDE W-OCPECDO 0.010 ps/l <0.010

dieldrin W-OCPECDo 0.0'10 pg/l <0.010

2,4-ODO W-OCPECDo 0.010 ug/l <0.010

endrin W-OCPECDo 0.010 l.rg/l <0.010

beta-endosulfan W-OCPECDo 0.010 pg/l <0.01 0

4,4-DDD W-OCPECDO 0.010 pg/l <0.010

2,4-DDf W-OCPECDo 0.010 ug/l <0.010

Right Solutions . Right Pafiner wrvw.alsg lobal.eu
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./ StrenKa
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4.8.2017

: PR1741785
' ALS SK' s.r.o

/

ffima.6as:o!:',^]1T']I;j:::'T:-l,;fl:",i-""ffi':l;""::il1''J;;
zetvorke. pokiaf je *. u.onlouun," uvedeni 00:00.'^";;;-i;' 2e zekaz^ik, '";;l 

iba datum a neuviedol 6as vzorkovanra

neistota merania zodpoveOajucl iSy" int"*"tu spolahlivosti s koeficientom roz6irenia k = 2

Vysvetlivky: LOQ = Limit stanovitel'nosti; NM = Neistota merania

Koniec vlsledkovei 6asti protokotu o skti5ke

Prehfad sk05obnYch met6d

Neistota .ie roz

MatricA: PITNA VODA
Ndzov vzorxY

Identifikdcia vzorkv

Detum odberu/'as 9dP?ru

Vzorka C.

8917t2017 'Pifie
voda

pattqttes-oot

Zt,l.Zoll OO:oO

Vfsledok NM Vlsledok NM VYslecloK

Parameter .- roQ Jednotka
ffi-#* f'.$ 'i':.'''

#<0.010
W-OCPECDOl
-.8

W-OCPECDOl
4.4-DDT

metoxYchl6r

0.010 pg/l

0.010 pg/l
<0.050

0.050 ug/l

dichl6rbenil 0.030 pg/l <0.030

ililiil*t"cntorue*enw 0.040 pg/l <0.040

ililil-frExacntgrocvktohex5nov y-u;YY'-::=::
0.040 uo/l <0.040

iiila a izom6rov ooT 0.060 ug/l
<0.060

0.020 pg/l <0.020

W-UUTtronclosulfinoV 0.050 ro/l <0.050

-ffi;il;h;nov w-ocPEcDol <0,290
0.290

<0.350
0.350 pg/l

prijatia vzorky Oo 
.'u:.oj:t6t':^,.-lr,'","uur".1"r?l"nlJurni zs oGPe + 3 cBs

atum odberu datum

"11;l'-"'J"iL

p|ynoVeichromatografle.Iioi"iun"iouav!,po6et.,_,i.'o,g"no"n,u,o*"no"

t'$"1i1#1:"'*r==",; ,,i,. -,o uut, ,. t,t ttt' ou tutu"': to'uu t'u"'-DEP 2004' rev 11

cz-sop-D06-03-155 mrmo ::f*T*i"'o;r13"", chromatosrafie s FID a ti' o"tu*t'ou a vlpo6et sumv prchav'ic

StanoVenieprchaV\ichorganrckfch|6tokmet6doup|ynove1ulutt'o'"","''--.'-
^raanickich l6tok z nameranlch hodnot: ' 
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